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Oddzial Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Srodowiska

Data sporzadzenia 31 stycznia 2017 r.

OCENA OKRESOWA O JAKOSCI WODY

Wodociag sieciowy — Pietrzykowice I — Eco Team Service Sp. z o.0.
34-325 Lodygowice, ul. Pilsudskiego 75
NR NS/HK/4562-165/2017

za 2016r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Zywcu w zwiazku §17 i §19
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) na podstawie;

e Sprawozdan z badan probek wody pobranych przez przedstawiciela Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zywcu;

e Sprawozdan z badaf probek wody pobranych w ramach kontroli wewnetrznej przez
dysponenta wodociagu;

Stwierdza, Zze woda przeznaczona do spozycia, produkowana i dostarczana przez
wodocigg sieciowy nr 1- Pietrzykowice, ktérego dysponentem jest Eco Team Service Sp.
z 0.0. w Lodygowicach, ul. Pilsudskiego 75 byla przydatna do spozycia.

UZASADNIENIE

W analizowanym okresie wykonano badania: 3 prébek pobranych przez PPIS w Zywcu
(w tym 3 w zakresie monitoringu kontrolnego), 4 prébek pobranych przez ETS
w Lodygowicach (w tym 3 w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 w zakresie monitoringu
przeglgdowego).

Jako$¢ wody pobranej do badan przez PPIS oraz w ramach kontroli wewnetrznej
nie byla kwestionowana.

Ocena realizacji kontroli wewnetrznej przez dysponenta wodociggu.
e Harmonogram pobrania prébek wody zostal przestany do uzgodnienia do Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zywcu. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Zywcu nie wnidst zastrzezen do ww. harmonogramu.




¢ Termin przeslania sprawozdan z badan w 1-m przypadku byt niezgodny z § 5 ust. 9
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia  przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

e Zakres wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej badan byl zgodny
Z Ww. rozporzadzeniem.

Ponadto przypominam, ie zgodnie 7 § 28 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia 7 dnia
13 listopada 2015r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi
(Dz.U. z 2015 poz. 1989), przedsiebiorstwa wodociggowe majg wykonac wstepny monitoring
substancji promieniotworczych do dnia 27 listopada 201 7r.
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Do wiadomoSei:
1. Eco Team Service Sp. z 0.0. w Lodygowicach
34 —325 Lodygowice, ul. Pitsudskiego 75
2. Wéjt Gminy Lodygowice
34 — 325 Lodygowice, ul. Pilsudskiego 75 (za potwierdzeniem odbioru)
3. aa NS/HK




