
inz. Antoni GolekAutor:

Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

z sieci napow. 5x16

Q1 Q1 Q1

ASxS4x16 YDY

skrzynka
licznikowa

zabezp. przeliczn.
licznik 3 fazowy

15/60A+

wyłacznik
poŜarowy
+przycisk

poŜarowy zdalny

pion
pozalicznikowy
YDY5x16mm2

tablica TG

Q1

S 303 D

3P

32A

Q1

DPX-IS-250

3P

63A

Q1

S 303 C

3P

25A

L1

LICZNIK

63A

pion zalicznikowy YDY5x16
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instalacje elektryczne przedszkole £odygowice

Schemat uk³adu zasilania


