
YKY 5x16 mm2

Ochrona przepięciowa

 DEHN klasy B+C

P 304

40/0,03A

S 311b 10A   PB 301

blok modułowo-rozdzielczy

A1 A2

oświetlenie pom. komunikacja   YDY 3 x 1,5 mm2

L300   

S 311b 16A

P 304

40/0,03A

S 311b 16A

S 311b 16A

S 311b 10A   

S 311b 10A   

S 311b 10A   

S 311b 10A   

oświetlenie pom. 1.21(oprawa w gzymsie)  YDY 3 x 1,5 mm
2

oświetlenie pom. 1.10  YDY 3 x 1,5 mm
2

oświetlenie pom.1.14;1.15  YDY 3 x 1,5 mm
2

oświetlenie pom. 1.11  YDY 3 x 1,5 mm
2

Rozdzielnia RWN 4x12 – 48 modułów

E

W
oświetlenie awaryjne  YDY 3 x 1,5 mm

2

S 311b 16A

gniazda 230 V – pom. 1.14   YDY 3 x 2,5 mm
2
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Do RG - pom. 0.07

P 302

25/0,03A

oświetlenie pom. 1.12;1.13  YDY 3 x 1,5 mm
2

S 311b 10A   

S 311b 10A   

gniazda 230 V – pom. 1.10   YDY 3 x 2,5 mm
2

gniazda 230 V – pom. 1.10   YDY 3 x 2,5 mm
2

gniazda 230 V – pom. 1.14   YDY 3 x 2,5 mm
2

S 311b 16A

S 311b 16A
gniazda 230 V – pom. 1.11;1.13   YDY 3 x 2,5 mm

2

gniazda 230 V – pom. 1.12   YDY 3 x 2,5 mm
2

A1 A2

PB 301
oświetlenie pom. komunikacja, pom. 1.21   YDY 3 x 1,5 mm

2
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