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LABORATORIUM CENTRALNE

BADANIE WODY

Oferuje usfugi z zakresu pobierania
prébek i badania wody przeznaczonej
do spozycia, wéd powierzchniowych,
podziemnych, Zrédlanych i posiada
akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji nr AB 610 obejmujagca
zakresem pobieranie probek wody
przeznaczonej do spozycia, a lakze
oznaczenia:
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Laboratorium zatwierdzone przez
Parnstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego decyzjg z dnia 17.06.2015r
Jest uprawnione do badania wody
przeznaczonej do spozycia

43-300 Bielsko-Biata, ul. 1 Maja 23
AKREDYTACS! Laboratorium Centralne - Badanie Wody
43-356 Kobiernice ul. Wodociggowa 8
tel. 33 81 38 531, fax 33 812 40 15

e-mail: laboratorium@aqua.com.pl Bielsko-Biala . A.

AQUA S.A.

®

SPRAWOZDANIE Z BADAN WL/1305/2015
Kobiernice, 10.12.2015.

Temat Badanie prébki wody
Klient Eco Team Service sp. z 0. 0.
34-325 todygowice ul. Pitsudskiego 75

. Zlecenie z dnia 08.12.2015 r. zarejestrowane pod
Zlecenie numerem ZRLW/791/2015
Cel badania Sprawdzenie przydatnosci wody do spozycia
Obiekt badan Prébka wody przeznaczonej do spozycia
Prébke pobrat Klient
Data pobrania probki® 08.12.2015r. godz. 10%
Data dostarczenia préobki 08.12.2015r. godz. 11%°
Metoda pobrania probki nie wskazano

Inne istotne informacje na temat probki:

Stan prébki prawidtowy

. . . : Crn Nr prébki
1)
Miejsce pobrania/opis probki w laboratorium
. Szkota Pietrzykowice, 1621315120802
wodociag sieciowy Pietrzykowice
Sprawozdanie opracowat Zatwierdzam

M. Bujak KiER:
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1 W przypadku prébki dostarczonej przez klienta dane pochodzg od klienta

Wyniki badari odnoszg sig¢ wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie moze by¢ powielane jedynie w catosci. Kazda inna forma wykorzystania

wynikéw wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Centralnego.

Istnieje procedura reklamacji, termin skiadania reklamacji — 7 dni od odebrania wyniku badan.
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LABORATORIUM CENTRALNE

BADANIE WODY Sprawozdanie z badan nr WL/1305/2015

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
Badania wykonano wdn. 08.12.2015r.

Najwyzsza
2 dopuszczalna
Parametr Wynik Jednostka Metoda badawcza wartosé
lub zakres?®
Metnoscé A 0,23 + 0,05 NTU PN-EN ISO 7027:2003 pkt.6 1,0
Barwa A 0 mg/L Pt | PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 Akceptowalna
Zapach Z0 - PB/UC/41 wyd. 1 z 22.08.2007 Akceptowalny
pH A 6,7+ 02 - PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5
w temp. 21,1°C
\Ij’vrgg\!vcodnosc elektryczna wiasciwa 229.6 + 5.3 uS/em PN-EN 27888:1999 2500
Jon amonowy A <0,10 mg/L NH4* | PN-ISO 7150-1:2002 0,50
Autoryzowat:
Kierownik Laboratorium, mgr inz. Marcin Bujak \
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Badania wykonano wdn. 08.12.2015r. -09.12.2015 .
Najwyzsza
. dopuszczalna
Parametr Wynik Jednostka Metoda badawcza wartosé
lub zakres®
Bakterie grupy coli A 0 jtk/100 ml 0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Escherichia coli A 0 jtk/100 ml 0
Clostridium perfringens A 0 jtk/100 ml %ﬁﬁtm SQF;??;{?%/BWVE 0

Autoryzowat:
Specijalista laborant, inz. Maria Drabek DYIAN

Dostarczona probka wody w badanym zakresie speinia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spozycia
przez ludzi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1989).

A oznacza metode badawczg objeta zakresem akredytacji nr AB 610.

2 Wynik podano wraz niepewnoscia rozszerzona, ktéra wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspoiczynnik rozszerzenia k=2,
ktory dla rozktadu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%. Podana niepewnos$¢ nie uwzglednia etapu pobrania probki.

3 Najwyzsza dopuszczalna warto$¢ lub zakres zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r., poz. 1989)

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki badan odnoszg sie wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie moze byé powielane jedynie w catosci. Kazda inna forma wykorzystania
wynikéw wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Centralnego.
Istnieje procedura reklamaciji, termin sktadania reklamacji — 7 dni od odebrania wyniku badan.
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